Sicherheitshinweise / Kurzanleitung PY L-S [=]%

Diese Sicherheitshinweise / Kurzanleitung und die mitgeltende digitale Betriebsanleitung (Originalbetriebsanleitung) liefern wichtige Sicherheitsinformatio-
nen zum Schutz vor Gefahren. Beide Dokumente immer vor Gebrauch des Gerates sorgfaltig lesen und zum spateren Nachschlagen aufbewahren.

Die Digitale Betriebsanleitung ist zum Download als PDF verfluigbar. Quelle: www.pfannenberg.com/manuals oder scannen Sie einfach den nebenstehen-
den QR-Code. Fur den Download benétigen Sie die auf dem Typschild angegebene Artikel-Nr. des Gerates.

Gefahrenquelle Gefahr | Gefahrdungsgrad / Mégliche Folgen / GegenmaBnahmen

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Spannungsfihrende Gerate und freiliegende Anschlussleitungen kénnen Stromschlage erzeugen und schwere Unfalle ver-
ursachen.

» Arbeiten an elektrischen Anschlissen durfen nur elektrotechnisch geschulte und autorisierte Fachkrafte durchfiihren.

Grundsétzliche Sicherheitsanweisung miss-
achtet

Fur alle Arbeiten an spannungsfihrenden Gera-

ten gilt: » Vor der Montage alle Zuleitungen spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit
Nur Fachkrafte diirfen an elektrischen Geraten immer sicherstellen.
arbeiten! » Entladungsphase von 5 Minuten flr die elektrischen Komponenten abwarten. Erst danach Gerat 6ffnen.

» Das Anlegen der Betriebsspannung darf nur bei fest verschlossenem Gehause erfolgen.

WARNUNG - Gefahr durch unzulassigen Einsatz der Gerite

Der nicht bestimmungsgemafie Einsatz kann zu schweren Unfallen fihren.

» Bei der Installation darauf achten, dass die Anschlussleitung gegen Zug und Verdrehen abgesichert ist.
Die Gerate sind nur fiir die ortsfeste Montage bestimmt.

BestimmungsgemaBe Verwendung missach-
tet

Einsatzbeschreibung missachtet.

GEFAHR - Gefahr durch Beschéadigung der Gerite
Typenschild-Angaben missachtet Nichtbeachtung der Typenschild-Angaben kann zu schweren Unféllen fiihren.

» Bei Installation und Wartung der Gerate immer die Angaben auf dem Typenschild beachten.

VORSICHT - Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder erhitzte Bauteile

Installation/ Wartungsarbeiten > Bei Installations-, Montage-, oder Service-/ Wartungsarbeiten Handschuhe tragen.

» Verdrahtung entfernt von scharfen Kanten, Ecken und internen Komponenten vornehmen.

VORSICHT - Beeintrachtigung des Sehvermégens

GroBe Helligkeit der Lichtfunktion > Um eine Beeintrachtigung des Sehvermdgens zu verhindern, den dauernden, direkten Blick in die aktivierte Leuchte

vermeiden.
LYY
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PAP =

GEFAHR - Kennzeichnet eine aulergewohnlich groRe Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kommt es zu schweren irreversiblen Verletzungen oder zum Tod.
WARNUNG - Kennzeichnet eine auftergewdhnlich groRe Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, sind schwere irreversible oder tédlichen Verletzungen maglich.
VORSICHT - Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu leichten oder mittleren Verletzungen kommen.
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PY L-S mit Einzelfarben-LED
Elektrischer Anschluss

Kurzanleitung PY L-S

PY L-S mit Multicolor-LED

Elektrischer Anschluss

Einstellungen der Betriebsarten

Platine im Unterteil: Platine im Unterteil: Platine in der Haube: S1 .
W . Betriebsart
= e E S1, Wahl der Betriebsart 112 3
- L = OFFOFFOFF| Blitzli * 1 Farbzu-
T |tZI|Cht 1 HZ 4 5 6 Ordnung
OFF|OFF| ON| Blitzlicht 0,75 Hz OFF|OFF| Rot *
, OFF| ON |OFF| Dauerlicht OFFOFF oN/| Blau
” L OFF|ON|ON| Blinklicht 1 Hz ON |OFF| Grin
et ON [OFFOFH Blitzlicht 2 Hz ON|ON| Gelb
Pl \B ON|OFF|ON| Blinklicht 2 Hz + Werkssinstellung
L \ P
Betriebsspannungs-AC: N N )l(' s ON | ON |OFH B'!t2|!0ht 0,1 Hz
anschluss DC: - - Betrieh AC | LN N ON|ON|ON| Blitzlicht 0,5Hz
etriebsspan- AC: L - - -
runGRaTSCHSS DC: 4.+ - i R
Platine in der Haube: Steuerung der Lichtintensitat g g
S1 ST 7': Externe Ansteuerung
Wahl der Pay Al .
Betriebsart — Betriebsart
etriebsa . S1 C1/C2 SICICISIO)E) G CICICIOfE3) AR )
Steuerung der nicht @ X1 @ X1 X1
Lichtintensitat y & 1| 2| 3| 4 |angesteuert ol |C1°2 R =R C1elC |02_LL S — (il Vile7A IEa IN-_N/-
) =3 L+ L+ L+
OFF|OFF|OFF Standby Blinklicht 1 Hz Dauerlicht Dauerlicht
)‘f T ,.;.,:_: OFF|OFF| ON Standby Dauerlicht Dauerlicht Dauerlicht
— I.’aﬁ-’i OFF| ON |OFF Standby Blinklicht1 Hz Dauerlicht Blinklicht 1 Hz
. . OFF|ON | ON Standby Blitzlicht 1 Hz Dauerlicht Dauerlicht
Einstellungen der Betriebsarten ON [OFF|OFF| ., | _Standby Blitzlicht 1 Hz Dauerlicht Blinklicht 1 Hz
S1 Betricbsart ON |OFF| ON Standby Blitzlicht 1 Hz Dauerlicht Blitzlicht 1 Hz
1123 ON | ON |OFF Standby Blinklicht1 Hz Blinklicht 1 Hz Blinklicht 1 Hz
OFFIOFFIOFF| Blitzlicht 1 Hz * ON |[ON | ON Standby Dauerlicht Dauerlicht Blinklicht 1 Hz
oFFloFF oN | Biitzlicht 0,75 Hz Option DFM Standby DFM1 DFM2 DFM3
- OFF|OFF| ON
OFF| ON |OFF| Dauerlicht
OFF|ON|ON| Blinklicht 1 Hz Farbzuordnung:
ON|OFFOFF| Blitzlicht 2 Hz $1 o1/ co
ON|OFF|ON| Blinklicht 2 Hz nicht @ X1 Xt Xt
ON|ON |OFF| Blitzlicht 0,1 Hz 4 5 6 angesteuert CTJCIC2C2 L+ v N v N C1CT C2JCL+ Jir N- N N C1 iC1CZ C2t e v v N
ON |[ON|ON| Blitzlicht 0,5 Hz I— U+ U+ L+
Doppelblitzmodus (DFM3) OFF | OFF Standby Rot Grin Blau
OFFOFF ON| siehe Option in der Original- on [OFF | ON Standby Rot Griin Gelb
betriebsanleitung ON | OFF Standby Rot Grin Weily
* Werkseinstellung ON | ON Standby Gelb Grin Rot
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Safety information / Quick guide PY L-S [1] o

These safety information / quick guide and the applicable digital operating manual (original operating instructions) provide important safety information for
protection against hazards. Always read both documents thoroughly before using the device and retain them for future reference.

The digital operating instructions are available for download as a PDF file. Source: www.pfannenberg.com/manuals or simply scan the adjacent QR code.
You will need the item number of the device indicated on the type plate for the download.

Danger source Danger | Degree of risk / Possible consequences / Countermeasures

DANGER - Danger to life due to electric shock
Voltage-carrying devices and exposed connection cables may cause electric shocks and serious accidents.
» Only trained and authorized electricians may work on electrical connections.

» Disconnect all supply lines from the mains before installation and secure them against reconnection. Always ensure
absence of voltage.

» Wait 5 minutes for the electrical components to discharge after switching off the operating voltage. The device
should only be opened afterwards.

» The operating voltage must only be applied when the housing is firmly closed.

Fundamental safety information disregarded
The following applies to all work on voltage-carry-
ing equipment:

Only qualified personnel are allowed to work on
electric devices!

WARNING - Danger due to unauthorized use of the devices
Intended use disregarded Improper use may lead to serious accidents.
» Ensure that the connection cable is protected against pulling and twisting during installation.

The devices are only intended for fixed installation.

Description of use disregarded.

DANGER - Hazard due to damage to the devices
Type plate information disregarded Non-compliance with the information on the type plate can lead to serious accidents.

» Always observe the information on the type plate when installing and servicing the devices.

CAUTION - Risk of injury due to sharp edges or heated components

» Wear gloves during any installation, assembly or service/maintenance work.
» Perform wiring tasks at a distance from sharp edges, corners and internal components.

Installation/ maintenance work

High brightness CAUTION - Impairment of vision

> B

» Avoid constant, direct glances into the activated lights to prevent impairment of vision

[Ef i E

PAP =

DANGER - Indicates an unusually high-level hazardous situation. Non-compliance with this warning may result in serious irreversible injury or death.
WARNING - Indicates an unusually high-level hazardous situation. Non-compliance with this warning may result in serious, irreversible or fatal injury.
CAUTION - Indicates a hazardous situation. Non-compliance with this warning may result in minor or moderate injury.
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Short guide PY L-S

PY L-S with single color LED
Electrical connection

PY L-S with multicolor LED
Electrical connection

Setting the operating modes

Circuit board in lower part: Circuit board in lower part: Circuit board in lens: S1 . S1 Color
. o L S1 17213 Operating mode assign-
> i "_"-‘ ‘ OFF|OFF|OFF i i * ol Il i ment
Flash!ng I!ght1 Hz OFFOFH Red *
OFF|OFF| ON Flashlng Ilgh.t 0.75 Hz oFFOFF|ON| Bive
OFF| ON |OFF| Continuous light ONIOFH Green
OFF| ON | ON | Blinking light 1 Hz oN|ON| Yellow
5 = ON |OFF|OFF| Flashing light 2 Hz
o
&Q — ] ON |OFF| ON | Blinking light 2 Hz * Factory setting
) ! ON | oN |oFF| Flashing light 0.1 Hz
connection DC: Operating voltage AC: L' L NN ON| ON | ON | Flashing light 0.5 Hz
connection DC: + + - ~ oFFloFEl on unple Flash Moqe (DFM3) see
Circuit board in lens: Light intensity control original operating instructions
1 &7 /jj External Control
Selection of J;_? ) ::;"' ,i\ . Operating mode
operating @ e 1 S1 [SICIIeIe] O [RISICICIO) YT
mode & C1/C2 @ X1 @ X1 X1
' . 112 |3]| 4 not activated R i iV = R e S R SV
Lightinten- — / -, @ 3 |_ U+ |_ U+ U+
sity control ~ / ) OFF|OFF|OFF Standby Blinking light 1 Hz Continuous light Continuous light
OFF|OFF| ON Standby Continuous light Continuous light Continuous light
OFF| ON |OFF Standby Blinking light 1 Hz Continuous light Blinking light 1 Hz
. OFF|ON |ON Standby Flashing light 1 Hz Continuous light Continuous light
Setting the operating modes ON [OFF[OFF]| Standby Flashing light 1 Hz Continuous light Blinking light 1 Hz
S1 o ti d ON |OFF| ON Standby Flashing light 1 Hz Continuous light Flashing light 1 Hz
1] 2 [ 3 | “perating mode ON | ON [OFF Standby Blinking light 1 Hz Blinking light 1 Hz Blinking light 1 Hz
OFFIOFFOFA Flashing light 1 Hz * ON | ON | ON Standby Continuous light Continuous light Blinking light 1 Hz
— Option DFM
OFF|OFF|ON| Flashing light  0.75 Hz OFF|OFF ON Standby DFM1 DFM2 DFM3
OFF| ON [OFF| Continuous light -
OFF|ON|ON|[ Blinking light 1 Hz _ Color assignment .
ON [OFFIOFF| Flashing light 2 Hz s1
ON|oFF[ON| Blinking light 2 Hz cez @ y @ y B2600604 ,,
ON |ON [oFF| Flashing light 0.1 Hz 4|5 6 not activate T e . — e =1
ON|ON|ON| Flashing light 0.5 Hz L+ L+ U+
OFF | OFF Standby Red Green Blue
Double Flash Mode (DFM3)
OFFOFF ON| see original operating instruc- ON OFF | ON Standby Red Green YellF)W
tions ON | OFF Standby Red Green White
* Factory setting ON | ON Standby Yellow Green Red
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@ Consignes de sécurité / Notice abrégée PY L-S[=]

Le présent document Consignes de sécurité / Notice abrégée et le document Instructions de service numérique qui 'accompagne (/nstructions de service
originales) contiennent des informations de sécurité importantes pour se protéger contre les dangers. Lire attentivement les deux documents avant d’utili-
ser I'appareil et les conserver pour consultation ultérieure.

Le document Instructions de service numérique peut étre téléchargé au format PDF. Source : www.pfannenberg.com/manuals, ou il suffit de scanner le
QR-Code ci-contre. La référence de I'appareil indiquée sur la plaque signalétique est nécessaire pour le téléchargement.

Source du danger Danger | Degré de risque / Conséquences possibles / Contre-mesures

DANGER - Danger de mort par décharge électrique

Non-respect des consignes de sécurité de Les appareils sous tension et les cables de raccordement dénudés peuvent provoquer des décharges électriques et des acci-

base dents graves.

» Les travaux sur les branchements électriques ne peuvent étre effectués que par des professionnels agréés, formés en
électrotechnique.

» Avant le montage, débrancher tous les cables d’alimentation électrique et veiller a ce que le courant ne soit pas rétabli.
S’assurer toujours de I'absence de tension.

» Attendre la fin de la phase de décharge de 5 minutes pour les composants électriques. L’appareil peut ensuite étre ouvert.

» Latension de service ne doit étre appliquée que lorsque le boitier est solidement fermé.

La regle suivante s’applique a tous les tra-
vaux sur les appareils sous tension :

Seul le personnel qualifié est autorisé a tra-
vailler sur les appareils électriques !

, , . AVERTISSEMENT - Risque lié a une utilisation non conforme des appareils
Non-respect de 'usage auquel I'appareil
est destiné Une utilisation non conforme peut entrainer des accidents graves.

» Lors de linstallation, s’assurer que le cable de raccordement est protégé contre la traction et la torsion.

Description de service non respectée. X X NS X ) X X
Les appareils sont uniquement destinés a une installation stationnaire.

DANGER - Risque lié a la détérioration des appareils

Non-respect des indications de la plaque fj} Le non-respect des indications de la plaque signalétique peut entrainer des accidents graves.
/!\

signalétique » Lors de linstallation et de la maintenance des appareils, toujours tenir compte des indications figurant sur la plaque signa-

létique.

ATTENTION - Risque de blessures par des arétes vives ou des composants chauds

Travaux d’installation / de maintenance > Porter des gants lors des travaux d’installation, de montage ou d’entretien / de maintenance.

» Réaliser le cablage a I'écart des arétes vives, des coins pointus et des composants internes.

ATTENTION - Déficience de la vue
» Pour prévenir toute altération de la vision, éviter de regarder en permanence et directement le feu activé.

Luminosité élevée de la fonction d’éclai-
rage

) - 2Y5CY

DANGER - Signale une situation particulierement dangereuse. Le non-respect de cet avertissement entraine des blessures graves et irréversibles, voire la mort.
AVERTISSEMENT - Signale une situation particuliérement dangereuse. Si cet avertissement n’est pas pris en compte, des blessures graves et irréversibles ou mortelles sont
possibles.

ATTENTION - Signale une situation dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entrainer des blessures Iégéres a modérées.
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Notice abrégée PY L-S

PY L-S avec DEL monochrome
Branchement électrique

PY L-S avec DEL multicolore

Branchement électrique

Réglages des modes opératoires

Platine dans la partie inférieure : Platine dans la partie inférieure : Platine dans le capot : S1 A . S1 Affectation
e N > $1, choix du mode opératoire 1]2]3 Mode opératoire des
o S < 415|6 couleurs
- . L& @ OFF|OFF|OFF| Flash 1 Hz *

g / ) — OFFOFF Rouge *
=S OFF|OFF| ON F!ash , 75 Hz | -/OFF ON | Bleu
‘ OFF| ON |OFF| Fixe ON |OFF| Vert
it ‘ | OFF| ON | ON | Clignotant 1 Hz ON|oN]| Jaune
=F 2 ON |OFF|OFF| Flash 2 Hz .
== \ : * Réglage d’usine
I A~ 't A ON |OFF| ON | Clignotant 2 Hz
. A\ (Jj dora ca: NN y AN ON | ON |OFF| Flash 0,1 Hz
accordement de la : .+ Raccordement de .LL
tension de service CC: ~ la tension de g’é‘ :I; - ON|ON|ON |Flash 0,5 Hz _
) service : oFFloFA on Mode doqble ﬂasﬁ (DFM3), voir Opt{on
Plat’.l_ne dans le CapC}t_.ﬁ‘\ Commande de l'intensité lumineuse dans les instructions de service originales
. BT .
Choix du mode / s @ Commande externe
opératoire e h U Mode opératoire
Commande de S1 C1/C2 el BIEEEEIS) SR
lintensité | non X1 @ X1
lumineuse 1 2 3 4 commandé C1 [C1C2 G2 L+ it N- ILN/_ C1Cl C2 IZ_LL N- LN/- C1 JC1C2 JC2 L+ Lt N- LN/_
L+ U+ L+
OFF|OFF|OFF Veille Clignotant 1 Hz Fixe Fixe
OFF|OFF| ON Veille Fixe Fixe Fixe
OFF| ON |OFF Veille Clignotant 1 Hz Fixe Clignotant 1 Hz
i ; ) OFF| ON | ON Veille Flash 1Hz Fixe Fixe
Réglages des modes opératoires ON |OFF[OFF| Veille Flash 1Hz Fixe Clignotant 1 Hz
S1 B . ON |OFF| ON Veille Flash 1Hz Fixe Flash 1 Hz
12| 3 | Modeoperatore ON | ON [OFF Veille Clignotant 1 Hz Clignotant 1 Hz Clignotant 1 Hz

OFFOFFIOFF| Flash THe (())'\;ﬁ;ND[(—')/\'; Veille Fixe Fixe Clignotant 1 Hz

OFF|OFF|ON | Flash 0,75 Hz OFF|OFF| oN Veille DFM1 DFMm2 DFM3

OFF| ON |OFF| Fixe -

- Affectation des couleurs :

OFF| ON |ON | Clignotant 1 Hz s1 FEEEIE]E] TR I

ON |OFF|OFF| Flash 2 Hz

ON |oFF| ON | Clignotant 2 H c1/c2 Xt @’“ X

Ignotan z 4 5 6 non commandé CL[CTC2 C2 L Jr N- N N CTCl C2 |cziu NN " C1 ic102 oL N v "

ON | ON |OFF| Flash 0,1 Hz L+ Li+ L+

ON|ON|ON| Flash 0,5Hz OFF | OFF Veille Rouge Vert Bleu

Mode double flash (DFM3), voir ON OFF | ON Veille Rouge Vert Jaune
OFF|OFF| ON | Option dans les instructions de ON | OFF Veille Rouge Vert Blanc
service originales ON | ON Veille Jaune Vert Rouge

* Réglage d’usine
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@ Istruzioni di sicurezza/Guida rapida PY L-S[u]

Le presenti istruzioni di sicurezza/guida rapida e il manuale d’uso digitale di riferimento (manuale d’uso originale) contengono importanti indicazioni per la
protezione dai pericoli. Leggere attentamente entrambi i documenti prima di mettere in funzione I'apparecchio e conservarli per consultarli successiva-
mente.

E possibile scaricare il manuale d’uso in PDF da qui: www.pfannenberg.com/manuals oppure scansionando il QR code presente in questa pagina. Per
eseguire il download & necessario conoscere il n. art. indicato sulla targa del tipo.

Fonti di pericolo Pericolo | Grado di pericolo / possibili conseguenze / contromisure

PERICOLO - Scosse elettriche letali

Inosservanza di istruzioni di base sulla sicu- Le parti sotto tensione e i cavi di collegamento liberi possono generare scosse elettriche causando gravi incidenti.
rezza » Solo personale autorizzato e con formazione in elettrotecnica & autorizzato a eseguire interventi sui collegamenti
elettrici.

Tutti i lavori su apparecchiature sotto tensione
devono essere eseguiti solo ed esclusivamente
da personale autorizzato a intervenire su attrez-
zature elettriche.

» Prima del montaggio togliere tensione a tutte le linee in ingresso e metterle in sicurezza in modo che non possano
riattivarsi. Accertarsi sempre che non ci sia tensione.

» Attendere 5 minuti affinché i componenti elettrici siano privi di tensione. A quel punto sara possibile aprire I'apparec-
chio.

> E possibile riattivare la tensione operativa solo con l'alloggiamento perfettamente chiuso.

AVVERTENZA - Pericolo per uso non conforme

Uso non conforme L’uso non conforme dell’apparecchio pud causare gravi incidenti.

» Durante linstallazione accertarsi che i cavi di collegamento non siano soggetti a trazione o torsione.
L’apparecchio & progettato per installazioni fisse.

Inosservanza delle istruzioni sull’'uso conforme.

PERICOLO - Pericolo per danneggiamento dell’apparecchio

Inosservanza dei dati riportati sulla targa del
tipo

L’inosservanza dei dati sulla targa del tipo pud causare gravi incidenti.

» Durante le operazioni di installazione e manutenzione dell’apparecchio rispettare sempre i dati riportati sulla targa del
tipo.

ATTENZIONE - Pericolo di lesioni per bordi taglienti o parti calde

» Eseguire le operazioni di installazione, montaggio, manutenzione o assistenza indossando i guanti.
» Eseguire i collegamenti lontano da bordi taglienti, spigoli o componenti interni.

Installazione/interventi manutentivi

ATTENZIONE - Compromissione delle capacita visive
Elevata luminosita della funzione luce

BB B> P

» Per non compromettere la vista, evitare di rivolgere lo sguardo direttamente alla luce continua attiva.

Y EE
22 ]
PAP =

PERICOLO - Indica una situazione di grave pericolo di carattere straordinario. L’inosservanza di questo avviso causa lesioni gravi e irreversibili o letali.
AVVERTENZA - Indica una situazione di grave pericolo di carattere straordinario. L'inosservanza di questo avviso puo causare lesioni gravi e irreversibili o letali.
ATTENZIONE - Indica una situazione di pericolo. L'inosservanza di questo avviso pud causare lesioni lievi o moderate.
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Guida rapida PY L-S

PY L-S con LED monocolore
Collegamento elettrico

PY L-S con LED multicolore
Collegamento elettrico

Impostazioni delle modalita operative

Scheda nella parte inferiore: Scheda nella parte inferiore: Scheda nella calotta: S1 Modalita S1 Assegna-
=g > =\ o A i zione
:;;/4/ NP . BB 1/2]3 operatlv*a 4|56 |20

"" OFF |OFF |OFF|Luce flash OFF|OFF RossO *
5= OFF |OFF| ON [Luce flaSh oFFOFF|ON [ Blu
— OFF| ON |OFF|Luce continua ON|oFF| Verde
|4 Fi OFF| ON | ON (Luce intermit. 1 Hz ON|ON| Giallo
o= ON |OFF|OFF|Luce flash
\ O T ON |OFF| ON |Luce intermit. 2 Hz Impostazione di
\ I L fabbri
N\ ) NL ON | ON |OFF|Luce flash abbrica
Collegamento tensione caN ¢t X N Cuce flash
operativa cc: Collegamento tten- caaL LN ON|ON | ON Modalta donm Tesh (OFVS)
sione operativa ¢g: 4 + - - ) " odalita doppio flas V. Op-
Scheda nella calotta: ce Controllo dell'intensita della luce OFF|OFF| ON zione nel manuale d’uso originale
st :ﬁ:“ Controllo esterno
Selezione 7 IN— Modalita operativa
5 G e oz
e cogccans
X1 X1 X1
~ . non I [ Clct o e v ol (T
Controllo &j 1123 |4 attivato R S R e U0 N — R R o R e U
dellintensita z g U+ L+ L+
della luce / OFF | OFF | OFF Standby Luce intermittente1 Hz Luce continua Luce continua
OFF|OFF| ON Standby Luce continua Luce continua Luce continua
OFF| ON |OFF Standby Luce intermittente1 Hz Luce continua Luce intermittente1 Hz
—~— * e OFF| ON | ON Standby Luce flash 1 Hz Luce continua Luce continua

Impostazioni delle modalita operative ON |OFF|OFF ON Standby Luce flash 1 Hz Luce cont?nua Luce intermittente1 Hz

S1 ON |OFF| ON Standby Luce flash 1 Hz Luce continua Luce flash 1 Hz
11727 3 Modalita operativa ON | ON |OFF Standby Luce intermittente1 Hz Luce intermittente1 Hz Luce intermittente1 Hz
- ON | ON | ON Standby Luce continua Luce continua Luce intermittente1 Hz

OFFIOFF| OFF | Luce flash 1 Hz Opzione DFM

OFFOFF| ON [Luce flash 0,75 Hz OFF| OFF| ON Standby DFMT brFmz2 DFM3

OFF| ON | OFF | Luce continua Assegnazione colori:

OFF|ON| ON |Luce intermittente 1 Hz S1 —

& CI® CICIPICICI® & CIS

ON |OFF| OFF [Luce flash 2 Hz C1/C2

ON|[OFF| ON |Luce intermittente 2 Hz non R AT T T W X1 i o7 i T T

ON|ON| OFF [Luce flash 0,1 Hz 4 15 6 attivato — L] =" v

ONJON| ON |Luce flash 0,5 Hz OFF | OFF Standby Rosso Verde Blu

OFFAOFF ON MOdallta dOppIO ﬂan"l (DFM3) V. Op- ON OFF ON Standby Rosso Verde Giallo

zione nel manuale d’uso originale ON | OFF Standby RoSSO Verde Bianco
* Impostazione di fabbrica ON | ON Standby Giallo Verde Rosso
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@ YKa3aHusa no TexHuke 6esonacHocTu / KpaTkoe pykoBoacTteo PY L-SEI

pyKosodcmeo 1o aKcrayamayuu) cogepxaT BaxHY0 MHopMaLMIo No TeXHUKe 6e3onacHoCTW Ans 3awmuTbl oT onacHocten. Oba AokyMeHTa HeoBX0AUMO =
0bs13aTENBHO BHUMATENBHO NPOYMTaTh Nepes NpUMeHeHneM yCTpoOMCTBa U XpaHUTb ANsi NOCNeayoLLEero NCNonb30BaHus.

LincppoBoe pykoBOACTBO MO 3KCMNyaTauumn JOCTYNHO Ans ckadmBaHua B coopmaTe PDF. UcTouHuk: www.pfannenberg.com/manuals nnm npocto cockaHu-
pynTe pacnonoxeHHoln pagom QR-koa. [ng 3arpysku Bam notpebyetcsa ykaszaHHbIN Ha 3aBoAcKon Tabnuyke HoOMep apTyKyna yCTponcTaa.

Onac- o
UcTouyHukK onacHocTu HOCTL CteneHb onacHocTu / BoamoxHble nocneacteusi / Mepbl npoTuBoAeNCTBUA
OMACHOCTbD - OnacHOCTb ANA XU3HU B pe3ynbTaTe NopaXeHUs 3NIeKTPUYECKUM TOKOM
He co6niogeHo ocHoBononaraoLlee npea- Haxogsiwmecs nop HanpsbkeHneM YyCTPOWCTBA M OTKPbITblE COEAUHUTESBHBIE NIMHUM CO34at0T ONACHOCTb NOPaXeHWs ANeKTpU-

nMcaHue no TexHuke 6e3onacHocTUu YE€CKMM TOKOM N MOTYT BbI3blBaTb TAXeJble HeCHaCTHbIe Cry4au.
» PaboTbl Hag NOAKNIOYEHNAMM K 3N1EKTPOCETU pa3peLlaeTcs BbiNONHATL TONbKO 06yYeHHbIM 1 @aBTOPM30BaHHbLIM crieuma-
nucTam-aneKTpukam.
» [Nepen MoHTaxoM BCce NOABOASALLME NIMHUM HEOBXOANMMO 06ECTOUNTL U 3aBNOKMPOBaTL OT MOBTOPHOIO BKITIOYEHMS.
Heobxoammo Bcerga yoocToBepsaATbCA B OTCYTCTBMM HAMPSXKEHUS.
» BbixgaTb hady paspaga anekTpuyeckmx KOMNOHEHTOB ANUTENBHOCTLIO B 5 MUHYT. JlnLb 3aTeM OTKpbIBaTb YCTPOWCTBO.
»  BkniodeHne paboyero HanpsxxeHUs JOMKHO NPOM3BOANTLCH TOMBKO NPU MAOTHO 3aKPbLITOM KOpryce.

[ns Bcex paGoT Ha ycTpoicTBax nog Hanpsi-

XeHunem geiicTeyeT TpeboBaHue:

PaboTbl Ha 3M1EKTPUYECKUX YCTPOWCTBaX pas-
peluaeTcs BbIMNOMHATL TONbKO cneumanuctam!

He BbinonHeHo Tpe6GoBaHWe MO NpUMeHe- NMPEAYNPEXAOEHUE - OnacHocCTb B pe3ynbTaTe He[onycCTUMMOro NpMMeHeHUs YCTPOUCTB

HUIO B COOTBETCTBUM C HAZHAYeHUEM MpyYMeHEeHMe He Mo Ha3HaYEHMIO MOXET MPUBECTM K TSHKESbIM aBapusiM.

» Bo Bpems MOHTaxa cneguTb 3a TeMm, YTOObI COEANHUTENNBbHbLIN Kabenb Obin 3almLleH OT pacTaXeHnd n nepekpyyvnBaHuA.
YcTponcTtea npeaHasHayeHbl UCKMIOYUTENBHO A5 CTalMOHapHOro MOHTaxa.

He cobntogeHsbl YKa3aHunda onncaHuna npumeHe-
HUA.

OMNACHOCTbD - OnacHoCTb B pe3ynbTaTe NOBpeXAeHUsl YyCTPOUCTB
He cobnioaeHbl ykasaHuA 3aBoackom Tab-

AINYKK HecobniogeHne gaHHbIX 3aBOACKON TabNUYKN MOXET npUBECTU K TAXeJ1IbiIM aBapusaM.

» Tlpu YCTaHOBKE N TeXHUYE€CKOM OGCJ'Iy)KMBaHMM yCTpOVICTB BCeraa yuntbiBaTb JaHHbIE Ha 3aBojckon Tabnuuke.

BHUMAHMUE - OnacHOCTb TpaBMMPOBaHUSI OCTPLIMU KPOMKaMWU UMY FOPAYUMM AeTansimum
Pa6oTbl no MOHTaxy/ TexHM4YeCcKoMy obcny-

KUBAHUIO » Bo Bpemst paboT No ycTaHOBKE, MOHTaXy WU TEXHUYECKOMY OBCIY>XMBAHUIO HOCUTbL NepYaTKu.

» PasBogky kabenen BbINONHATL BOAnNu ot OCTPbIX KPOMOK, YrmnoB U BHYTPEHHUX KOMMOHEHTOB.

BHUMAHMUE - OnacHocCTb yXyAlleHUA 3peHus

BonbLwas ApkocTL CBETOBOM (hyHKLMM > UToBbl HE ONYCTUTh YXY/LLIEHUS 3peHUs], m3beraTb ANUTENbHOTO NPSAMOrO 3PUTENLHOMO KOHTaKTa C BKMIOYEHHO nam-

nou.

> B

E 5

i

PAP =

OMACHOCTDb - O603Ha4aeT 4pe3sBblYaliHO onacHyto cuTyaumto. Ecnun He cobntogaTh 3To ykasaHue, To OyayT NPUYMHEHbBI TsKernble HeobpaTumble TpaBMbl UM CMEPTb.

NPEAYNPEXAEHUE - O603HavyaeT Ype3Bbl4aiHO onacHyto cutyaumio. Ecnu He cobniogatb 3TO ykasaHue, TO MOryT ObiTb NPUYMHEHbI TSXXenble HeobpaTumble UM cMepTenb-
Hble TpaBMbl.

BHMUMAHME - O6o3Ha4aeT onacHyto cutyauuto. Ecnnm He cobntogatb 3TO ykasaHue, BO3MOXHO NPUYMHEHME NErKUX TPaBM UIN TPABM CpeaHewn TSKEeCTU.
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Kpatkoe pykoBoactBo PY L-S

PY L-S c ogHouBeTHbIM CU[]
3neKpr1eCKoe nogknw4veHue

PY L-S ¢ mHorouBeTHbiM CU
SneKTqueCKoe nogknrw4veHue

Hactpownku pexxumoB paboTtbl

MnaTa B KONNake:

lMnata B HWXHEW YacTu: lMnaTta B HWXHEW YacTu: S1 S1 HasHaueHve
) . ) Pexum paboThbl 21751 6 |useros
iS5 $1, Buibop pexuma pa6otsl | 1 2 3
ST = @ BbIKI.|BbIKN. |BbIKN. [Benbika 1 My * BRIKIBEK| Kkpachsin *
= |BbIKN.|BbIKN.| BKN. |Bcnbiwka 0.75 Iy BbIK BJl_:IIK sk | Curi
BbIKI.| BKI. |BbIKN.|[ToCTOSAHHbIN CBET n. -
BKn BbIK 3eneHbin
BbIKN.| BKM. | BKN. |Muratowwuin ceeT 1 'y 1.
\Q | BKn. |BbIKN.|BBIKM.|Benbiwka 2 My BKJ1.[BKN. | YKenTbiid
nonanqume\‘ = N ~ BKI1. |BbIKM.| BKI. |Muratowwmi ceeT 2 'y | * 3aBofcKast ycTaHoBKa
paBodero MepemMeHHbI Tok: Dl N BKJ1. | BKN. |BbIKN.|Bcnbiwka 0.1 My
HanpskeHusi ToCTOAHHbIN TOK: ﬂoﬂgﬂéongMe D:SV?;; Mepem. Tok: | L N BKIN. | BKN. | BKN. |Bcnbiwka 0.5 My
4ero Hanpsx . - - = =
Mrara onnaKe: p MocT. TOK: 4+ + . Pexum 0soliHol ecribiwiku (DFM3) cm. onyuto 8
nata B K ) ) ) " | opuauHanbHoM pykogodcmee no 3KCrTyamayuu
S1 I PerynuposaHne MHTEHCUBHOCTW OCBELLEHNS
BuiGop pexuma [ fESh S= BHeluHee ynpaBneHue
paboTbl J Pexum paboTbl
/ S1 C1/ C2 EICICICICIE) RISICICIONS) WY ®)

Perynuposa- e cooesond , . ’

HWe NHTEHCUB- / 1 2 3 4 BKITHOYEH CT [C1C2 C2 L+ Jr N-N- " C1Cl C2 JC2L+ Jor N\ N CLECICZ 2t [ v N
HOCTM ocBelle- / | — —

Hus / L+ L+ U+

) BbIKJI. | BbIKII. | BBIKI1. Mwratowmn ceet 1 'y, [1OCTOSAHHBIV CBET [1OCTOSAHHBIV CBET

BbIKN. | BbIKI. | BKII. [MocTOsAAHHLIN CBET [MOCTOSIHHbIN CBET [MocToAHHBIN cBET
BbIKI. | BKN. |BbIKN. Muratowmn ceet 1 'y, [NocTOsAHHBIN cBET Muratowmn ceet 1y

BbIKI. | BKM. | BKI. Benbiwka 11y [1OCTOSAHHBIV CBET [MocTosHHBIN cBET

Y BKI1. | BbIKM. | BLIKII. Y Y
HacTtponku pexumoB paboThbl B | Pexxuim oxupanms Benbiwka 1My |_|OCTOF|HHbIliI ceet Muratowmi ceet 1y
S1 BKN. |BbIKM. | BK. Benbiwka 114 [MocToAHHBIN cBET Benbiwka 1 My,

1 1 2 [ 3 | Pexvm pabotsi BKN. | BKN. |BbIKN. Muratowuii ceet 1 'y Muratowuii ceet 1y Muratowmii ceet 1y
BbIK/1.[BbIKN. [BbIKN.| Benbiwka 1Ty * BKM. | BKN. | BKI. [locTosiHHBIN CBET [MOCTOSAAHHBIN CBET Mwuratowmin ceet 1y
BbIKN.|BLIKI.| BKM. | Benbiwka 0,75 Iy Onyust DFM DFM1 DFM?2 DFM3
BbIKI1.| BKI1. |BbIKI.| MocTosHHLIN cBET BLIKT. | BbIKT. | B
S 40 Moot oo

. . .| Benbiwwka I s1
= PICOOO|@ GNOICIGIONC) GICIGIIONE) E—
BKI. [BbIKI1.| BKN. | Muratowmii ceeT 2 'y, ©10000® © 9 9 © —
BKIN. | BKN. |BbIKN.| Benbiwka 0,1 My, C1/C2 e X1 i e o —
BKM. | BKN. | BKN. | Benbiwka 0,5 ru 4 5 6 HE BKIO4eH  — N/ - N/ - —
Pexum dgotiHoli cribiwku (DFM3) Li+ Li+ L+ —
BbIK/1.\BBIKI1.| BKIT. | cm. onyuto 8 opuauHaibHOM pyKo- BbIKN. | BbIKI. KpacHblii 3eneHbi CurHun —
godcmee o skcryamayuu o, LBEKN_| BKN. | Pexum oxuaa- KpacHbii 3eneHbin KenTbii ————
: ~ - - —
* 3aBopckas ycTaHoBKa BKN. | BbIKN. HUs KpacHbiii 3eneHxblit Benbin ——
BKII. BKI. XKentoin 3eneHblit KpacHbii e
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