@ Betriebsanleitung fiir Schaltschrankheizgerite FLH

Operating instructions for switch cabinets heating appliances FLH

Technical Data Refer to specifications on model plate

Operating temperature range* radiation heating appliance:  -40°C..+70°C
P 9 P 9 heating appliance with fan:  AC -40°C..+70°C
Storage temperature -40°C. .+70°C

aUse / storage humidity
Connection

max. 90% r.H. (non-condensing)
Cable end or plug terminal -connection

Single filament: 2x 0,5 — 4,0 mm?
Fine multi-filament: (soldered, wire end sleeve, pin terminal) 2x 0,5 — 1,5mm?

Binding post clamping area

@ Handleiding voor verwarmingstoestellen voor schakelkasten FLH

Technische gegevens
Temperatuurbereik voor

zie aanduidingen op het typeplaatje
toestel met stralingswarmte: -40°C..+70°C

gebruik * verwarmingstoestel met ventilator: AC -40°C..+70°C
Opslagtemperatuur -40°C. .+70°C

Gebruik/opslag luchtvochtigheid max. 90% r.H. (niet-condenserend)
Aansluiting Aansluiting met draadeinden of steekklemmen

Klembereik van de
aansluitklemmen

eenaderig: 2x 0,5 -4,0 mm?
soepel: (vertind, met ader—eindhuls, met pen—kabelschoen) 2x 0,5 — 1,5mm?

Length of stripped insulation
and/or wire end sleeve

Mounting

10— 11mm

Snap-in mounting for 35mm profile extrusion in accordance with EN 60715

Device type: Heating appliances with natural convection (PTC-Heating appliances) and heating appliances with fan.
Application: - Prevents formation of condensation

- Prevents temperature falling too low
Caution: Hot surface after initial operation phase! Risk of injury!
The heating appliances are intended for the use in closed switch cabinets and in wind-power plants. To
ensure exact switch cabinet temperature regulation, an external thermostat should be used to regulate the
heating appliance.

Mounting and safety information:

1. The country-specific regulations must be followed when connecting the heating appliance. Only qualified
personnel should connect the heating appliance.

For safety reasons, and for optimum air circulation, all neighbouring components and cables must always
have a minimum of 50 mm clearance all-round. Fan-operated heating appliances must always have 100
mm clearance around the induction and exhaust areas.

For improved heat dissipation, install the heating appliance vertically in the lower part of the switch cabinet
(connection facing down).

. To ensure exact switch cabinet temperature regulation, an external thermostat should be used to regulate
the heating appliance.

Heating appliances with natural convection (without fan) require approximately six times more starting
current than the expected rated current.

Caution: Radiation and contact heat: Heating appliance must not be mounted to easily flammable
materials (wood, plastic etc.).

Heating appliances must not be covered during operation.

Heating appliances must not be operated in aggressive ambient air.

The heating appliances are maintenance-free and for safety reasons must NOT be repaired. When the
heating appliance is no longer needed, it must be disposed of by authorized specialist personnel in
accordance with all applicable environmental protection regulations.

Heating above T reduces the life span: 400 W (AC): T> +50 °C
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® Instructions d’emploi des radiateurs en armoires électriques FLH

Technische Daten siehe Angaben auf dem Typschild

Données techniques Voir les informations figurant sur le boitier

Striplengte resp. lengte van de
ader—eindhuls

Montage
Toesteltype:

10-11mm

Snapbevestiging voor 35 mm profielen volgens EN 60715

Verwarmingstoestellen met eigenconvectie (PTC-verwarmingstoestellen) en
verwarmingstoestellen met ventilator.

- Vermijden van condensatiewatervorming

- Vermijden van te lage temperaturen

Opgelet: warme oppervlakten na ingebruik ! Blessureg !
De verwarmingstoestellen zijn bedoeld voor toepassing in gesloten schakelkasten, in windkrachtinstallaties.
Voor een exacte temperatuurregeling van de schakelkast moet een afzonderlijke thermostaat het
verwarmingstoestel sturen.

Montage- en veiligheidsaanwijzingen:

. Bij het aansluiten van het verwarmingtoestel moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen
worden. De aansluiting mag enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen.

. Om veiligheidsredenen en voor een optimale luchtcirculatie moet naar naburige bouwelementen en
leidingen rondom een afstand van minimum 50 mm ingehouden worden. Bij verwarmingstoestellen die
met ventilator werken, moet in de aanzuigen blaaszone een afstand van 100 mm ingehouden worden.

. Voor een beter warmterendement wordt het verwarmingstoestel verticaal (aansluiting onderaan)
geinstalleerd in het onderste gedeelte van de schakelkast.

4. Verwarmingstoestellen met eigenconvectie (zonder ventilator) niet in serie schakelen.

5. Bij verwarmingstoestellen met eigenconvectie (zonder ventilator) mag een startstroom verwacht worden

die 6x hoger is dan de nominale stroom.

6. Opgelet: stralingsen contactwarmte: verwarmingstoestel mag niet gemonteerd worden op licht
ontvlambare materialen (hout, kunststof enz.).

7. Verwarmingstoestellen mogen tijdens het gebruik niet afgedekt worden.

8. Verwarmingstoestellen mogen niet gebruikt worden in een agressieve omgevingslucht.

9. De verwarmingstoestellen zijn onderhoudsvrij en mogen om veiligheidsredenen niet gerepareerd worden.
Als het verwarmingstoestel niet meer nodig is, moet het door geautoriseerd vakpersoneel overeenkomstig
de geldende voorschriften ter bescherming van het milieu bij het afval worden verwijderd.

* Bij verwarmingsmodus boven T is de levensduur gereduceerd: 400 W (AC): T> +50 °C

Toepassing:
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@ Bruksanvisning for virmeapparat till kopplingsskap FLH

Ei rbereich * Strahlheizgerat: -40°C..+70°C Plage de température de chauffage radiant: -40°C. .+70°C

insatztemperaturbereicl Heizgerét mit Lifter:  AC -40°C..+70°C fonctionnement * radiateur soufflant: AC -40°C..+70°C
Lagertemperatur -40°C..+70°C Température de stockage -40°C. .+70°C
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90% r.H. (nicht kondensierend) Humidité d'utilisation / stockage max 90 % r.H. (sans condensation)
Anschluss Kabelschwanz oder Steckklemm-Anschluss Branchement Extrémité de cable ou branchement par borne a fiche

Klemmbereich der
Anschlussklemme

Lange der Abisolierung bzw.
Aderendhiilse

eindréhtig: 2x 0,5 — 4,0 mm?
feindrahtig: (verzinnt, mit Aderendhiilse, mit Stiftkabelschuh) 2x 0,5 — 1,5mm?

10 - 11mm

Montage Schnappbefestigung fiir 35mm Profil-Schiene nach EN 60715
Geréteart: Heizgerate mit Eigenkonvektion (PTC-Heizgeréte) und Heizgerate mit Lufter
Anwendung: - Vermeidung von Kondensatwasserbildung

- Vermeidung von Temperaturunterschreitungen
Achtung: HeiRe Oberflache nach Inbetriebnahme! Verletzungsgefahr!
Die Heizgeréte sind fiir den Einsatz in geschlossenen Schaltschrénken und in Windkraftanlagen vorgesehen. Zur
genauen Schalt-schrank-Temperaturregelung sollte ein externer Thermostat das Heizgerét steuern.

Montage- und Sicherheitshinweise:

. Beim Anschluss des Heizgerates sind die landestiblichen Vorschriften zu beachten.

Der Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Aus Sicherheitsgriinden und zur optimalen Luftzirkulation ist zu benachbarten Bauteilen und Leitungen
allseitig ein Abstand von mindestens 50mm einzuhalten. Bei liifterbetriebenen Heizgeraten ist im Ansaug-
und Ausblasbereich ein 100-mm-Abstand einzuhalten.

Zur besseren Warmeausnutzung das Heizgerat im unteren Teil des Schaltschrankes vertikal (Anschluss
nach unten) installieren.

Heizgerate mit Eigenkonvektion (ohne Lifter) nicht in Serie schalten.

Bei Heizgeraten mit Eigenkonvektion (ohne Lifter) ist ein ca. 6fach héherer Einschaltstrom als der
Nennstrom zu erwarten.

Vorsicht: Strahlungs- und Kontaktwéarme: Heizgerat darf nicht auf leicht entflammbaren Materialien
montiert werden (Holz, Kunststoff usw.).

Heizgeréate diirfen wahrend des Betriebes nicht abgedeckt werden.

Heizgerate dirfen nicht in aggressiver Umgebungsluft betrieben werden.

Die Heizgeréate sind wartungsfrei und durfen aus Sicherheitsgriinden nicht repariert werden. Wird das
Heizgeréat nicht mehr benétigt, ist es vom autorisierten Fachpersonal geman den geltenden
Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.

* Bei Heizbetrieb Uber T ist die Lebensdauer reduziert: 400 W (AC): T> +50 °C
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Monoconducteur : 2x 0,5 -4,0 mm?
Afils de faible diametre :

(étamé avec embout, avec cosse de cable a pointe) 2x 0,5 — 1,5mm?

Surface de fixation des bornes de
branchement

Longueur de dénudage ou embout 10— 11mm

Montage Fixation par encliquetage pour rail profilé de 35 mm d’aprés EN 60715
Type d'appareil :  radiateurs & convection interne (radiateurs CPT) et radiateurs soufflants
Application : - Lutte contre la formation de condensats d’eau

- Lutte contre l'insuffisance de température

Attention: surface bralante aprés mise en route! Danger!

Les radiateurs sont congus pour une utilisation en armoires électriques fermées et dans des installations

éoliennes. Le réglage précis de la température du radiateur dans I'armoire électrique doit se faire au moyen

d’un thermostat externe.

Conseils de montage et de sécurité :

. Pour le branchement du radiateur, la législation en vigueur dans le pays doit étre observée.

Le branchement doit étre effectué par du personnel spécialisé et qualifié uniquement.

. Pour des raisons de sécurité et pour une meilleure circulation de I'air, toutes les piéces et conduites

avoisinantes doivent étre tenues a une distance d’au moins 50 mm. Pour les radiateurs soufflants, une

distance de 100 mm doit étre respectée dans les zones d’aspiration et de soufflage.

Pour une meilleure utilisation de la chaleur, installer le radiateur dans le sens vertical (prise vers le bas) et

dans la partie inférieure de I'armoire électrique.

.Ne pas brancher de radiateurs a convection interne (sans soufflage) en série.

. Sur les radiateurs a convection interne (sans soufflage), le courant de mise en route peut étre environ 6
fois supérieur au courant nominal.

. Attention: chaleur de radiation et de contact: le radiateur ne doit pas étre monté sur des matériaux
facilement inflammables (bois, plastique etc.).

. Les radiateurs ne doivent pas étre couverts pendant leur utilisation.

. Les radiateurs ne doivent pas étre utilisés en environnement agressif.

. Les radiateurs ne requiérent aucune maintenance et ne doivent pas étre réparés, pour des raisons de sécurité.
Si le radiateur est devenu inutile, il doit étre éliminé par le Personnel spécialisé agréé, conformément aux
consignes de protection de I'Environnement en vigueur.

* Chauffage au-dessus de T réduit la durée de vie: 400 W (AC): T> +50 °C
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Tekniska data se uppgifter pa markplaten
annngsemperaromsce < SR e

Forvaringstemperatur -40°C. .+70°C

Anvéandnings- / lagringsfuktighet max. 90% r.H. (icke-kondenserande)

Anslutning Stickkldmanslutning

Anslutningskldmmornas entradig: 2 x 0,5 —4,0 mm?

klamomrade fintradigt: (fortennad, med ledarhylsa, med kabelsko) 2 x 0,5 — 1,5 mm?
:;adr;grgn%éh)allvslasolenngen resp. 10— 11 mm

Montering Snéppfaste for 35 mm profilskena enligt EN 60715
Apparattyp: Varmeapparat med sjalvkonvektion (PTC-varmeapparat) och varmeapparat med fléakt.

Anvandning: - Undvika kondensvattenbildning

- Undvika att temperaturen underskrids

Varning: Varma ytor efter idrifttagning! Skaderisk!

Varmeaggregaten ar avsedda for att anvandas i slutna kopplingsskap och i vindkraftverk. Fér noggrann

temperaturreglering i kopplingsskapet ska varmeapparaten styras med en extern termostat.

Monterings- och sékerhetsanvisningar:

. Vid anslutning av vdrmeapparaten ska de i landet géllande bestdmmelserna beaktas. Anslutningen far
endast utforas av kvalificerad fackman.

2. Av sakerhetsskal och for optimal luftcirkulation ska ett avstand pa minst 50 mm hallas fran alla sidor till
narliggande komponenter och ledningar. Vid flaktdrivna varmeapparater ska ett avstand hallas pa 100 mm
i omradet kring insug och utblas.

3. For battre varmeutnyttjiande av virmeapparaten ska den installeras vertikalt i den nedre delen av
kopplingsskapet (anslutning nedat).

4. Varmeapparater med sjalvkonvektion (utan flakt) far inte seriekopplas.

5. Vid varmeapparater med sjalvkonvektion (utan flakt) kan man férvéanta sig sex ganger hogre start-strom
an markstrom.

6. Forsiktig: Stralnings- och kontaktvarme: Varmeapparat far inte monteras pa lattantandliga material (tra,
plast 0.s.v.)

7. Varmeapparater far inte tackas dver under drift.

8. Varmeapparater far inte anvandas i riskabla omgivningar.

9. Varmeapparater ar underhalisfria och far av sakerhetsskal inte repareras. Om man inte behéver

varmeapparaten langre ska det skrotas av behorig fackpersonal enligt gallande miljoskyddsbestammelser.
Vid varmedrift 6ver T reduceras livslangden: 400 W (AC): T> +50 °C
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@ Istruzioni d'uso di resistenze riscaldanti FLH per quadri elettrici

Specifiche tecniche Vedi dati sulla targhetta del modello

Instrucciones de servicio para aparatos calefactores de armarios de
distribucion FLH

esistenza riscaldante radiante: -40°C..+70°C

Range temperatura di utiizzo resistenza riscaldante con ventilatore: AC -40°C..+70°C

Datos técnicos ver los datos en la placa de caracteristicas

Temperatura di stoccaggio -40°C. .+70°C

Umidita di utilizzo/stoccaggio max 90% r.H. (senza condensa)

- calefactor por irradiacion: -40°C..+70°C
Intervalo de temperatura calefactor con ventilador:  AC: -40°C..+70°C
Temperatura de almacenamiento -40°C. .+70°C

Collegamento Cavo o collegamento con morsetto a innesto

Humedad de uso / almacenamiento méax.90% r.H. (sin condensacion)

PykoBoACTBO Nno akcnnyarauuu ans oéorpeBatenbHbIX NpMGOpoB Ans
pacnpeaenuTenbHbiX Wwkacos FLH

TexHn4yeckme xapakTepucTuki CM. yKa3aHusi Ha MapKUpPOBOYHON Tabnunyke

CTPYIHbIA OTONUTENbBHBIN NpMGop: -40°C..+70°C
HarpeBaTenbHbI NpuGop ¢ BeHTunsitopom:  AC: -40°C..+70°C

TemnepaTypHblit AnanasoH
NCnosib30BaHUSA *

TemnepaTypa XpaHeHust -40°C. .+70°C

BnaxHocTb npu akcnnyartayuu

o
| XpaHeHUn He Gonee 90% r.H. (6e3 koHaeHcaumn)

A un filo: 2x 0,5 -4,0 mm?
Con fili sottili multipli: (stagnato, con boccola terminale del filo, con
capocorda a spina) 2x 0,5 — 1,5mm?

Area del morsetto di
collegamento

Conexion conexion enchufable a presion

Lunghezza della spelatura e/o

della boccola terminale del filo 10— 11mm

Montaggio Fissaggio a scatto per guida profilata da 35mm conforme a EN 60715
Tipo di apparecchio:  Resistenze riscaldanti con convezione autonoma (resistenze riscaldanti PTC)
Applicazioni: - Prevenzione di formazione di condensa

- Prevenzione di abbassamenti di temperatura
Attenzione: Superficie molto calda dopo la messa in ft ! Pericolo di
Le resistenze riscaldanti sono destinate all'impiego in quadri elettrici chiusi e impianti eolici. Per la
regolazione esatta della temperatura del quadro elettrico, la resistenza riscaldante deve essere collegata a
un termostato esterno.
Norme di montaggio e di sicurezza:
. Per il collegamento della resistenza riscaldante attenersi alle normative vigenti nel paese di utilizzo. Il
collegamento deve essere eseguito esclusivamente da tecnici qualificati.
Per motivi di sicurezza e per consentire una circolazione ottimale dell’aria rispettare su tutti i lati una
distanza di almeno 50 mm dai componenti e dalle linee attigui. Per le resistenze riscaldanti con
ventilatore rispettare nell'area di aspirazione e di convezione una distanza di 100 mm.
Ai fini dello sfruttamento ottimale del calore, installare la resistenza riscaldante in verticale (con il
collegamento in basso) nella parte bassa del quadro elettrico.
Non collegare in serie le resistenze riscaldanti con convezione autonoma (senza ventilatore).
. Nelle resistenze riscaldanti con convezione autonoma (senza ventilatore) la corrente di inserzione & 6
volte maggiore della corrente nominale.
Attenzione! Calore radiante e di contatto: |a resistenza riscaldante non deve essere montata su materiali
facilmente infiammabili (legno, materie plastiche, ecc.).
Durante il funzionamento le resistenze riscaldanti non devono essere coperte.
Non utilizzare le resistenze in aria ambiente aggressiva.
Le resistenze riscaldanti non necessitano di manutenzione e per motivi di sicurezza non possono essere
riparate. Quando la resistenza riscaldante non viene piu utilizzata, essa deve essere smaltita in
conformita alle norme in vigore in materia di salvaguardia ambientale da parte di personale specializzato
autorizzato.
Il riscaldamento al di sopra del massimo valore di T riduce la vita utile: 400 W (AC): T> +50 °C
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@ FLH 250 / FLH 400 mit Anschlussleitung

FLH 250 / FLH 400 with connection cable

® FLH 250 / FLH 400 avec cable de raccordement
@ FLH 250 / FLH 400 met aansluitkabel

@ FLH 250 / FLH 400 med anslutningskabel

@ FLH 250 / FLH 400 con cavo di collegamento
@ FLH 250 / FLH 400 con cable de conexién

FLH 250 / FLH 400 c coeauHuTenbHbIN npoBoa
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monofilar: 2x 0,5 -4,0 mm?
de hilo fino: (estafiado, con virola de cable, con terminal de cable
monopolar) 2x 0,5 - 1,5mm?

Zona de apriete del borne de
conexion

MopcoeavHeHne KoHeu kabens unu nogknioyeHne Yepes Knemmy ¢ pa3bemMom

OpgHonposoaHas: 2x 0,5 — 4,0 mm2
MpoBop Manoro ceyeHns: (OLIMHKOBAHHBIN, C KOHLEBOW MMNb30i XUIbl, C
LITbIpEBbIM KabGenbHbIM HaKoHeYHkom) 2x 0,5 — 1,5 Mm2

ObnacTb pasbema Knemmbl
nogknK4veHns

Longitud sin aislamiento o virola de

AnuHa nsonauuv unu

M 10— 11mm
KOHLIEBOW TUNb3bl XWbl

MoHTax Bawénkvsaroleecs kpennexune ana 35mMm npodunbHoi WnHel no EN

10-11mm
cable
Montaje Sujecion de resorte para guia perfilada de 35mm segun EN 60715
Tipo de aparato: Calefactores con conveccion propia (calefactores PTC) y calefactores con ventilador.
Aplicacion: - Evitar la formacion de agua condensada

- Evitar la bajada de temperatura por debajo del minimo

Atencion: Después de la puesta en marcha la superficie esta muy caliente! Existe peligro de sufrir
lesiones!

Los calefactores estan concebidos para su uso en armarios de distribucion cerrados y aerogeneradores.

Para regular con exactitud la temperatura del armario de distribucion, el calefactor deberia estar controlado

por un termostato externo.

Indicaciones de montaje y de seguridad:

1. Observar la normativa nacional al conectar el calefactor. Unicamente personal cualificado debe llevar a

cabo la conexién.

Por motivos de seguridad y para obtener una circulacién 6ptima del aire se debe mantener una distancia

de como minimo 50mm respecto a los componentes y conductos contiguos. En los calefactores con

ventilador, se debe mantener una distancia de 10mm en la zona de aspiracion y de salida.

Para un mejor aprovechamiento del calor, instalar el calefactor verticalmente (conexién hacia abajo) en

la parte inferior del armario de distribucion.

No conectar en serie varios calefactores de conveccion propia (sin ventilador).

En los calefactores con conveccion propia (sin ventilador) debe esperarse una corriente de cierre 6

veces superior a la corriente nominal.

Cuidado: calor por irradiacion y por contacto: no debe montarse el calefactor encima de materiales

facilmente inflamables (madera, plastico, etc.)

Durante el servicio, no cubrir los calefactores.

No utilizar los calefactores en entornos con aire agresivo.

Los calefactores no necesitan mantenimiento y por motivos de seguridad no deben repararse. Si no se

necesita mas el calefactor se tiene que desechar el mismo por personal técnico autorizado de acuerdo a

las prescripciones de proteccion del medio ambiente vigentes.

Cuando se utiliza el calentador a T, el tiempo de vida se reduce: 400 W (AC): T> +50 °C
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Bug npubopa: HarpeeatenbHble npubopbl ¢ COGCTBEHHON KOHBEKUMEl (HarpeBaTenbHble TKC-npubopbl)
HarpesaTenbHble NPUBOPBLI C BEHTUNATOPOM.

MpumeHenue: - Bo usbexaHne obpasoBaHne KoHaeHcaTa

- BO n3bexaHne TemnepaTypHbIX pasHuL|
BHumanue: Tlocne BBoAa B yaTauuio p T ropsiume! O Tb NONy4eHUs TpaBmbl!
HarpeBaTenbHble npuGopbl NpefHasHaueHbl NSl UCMOMNb3OBaHUS B 3aKPbITbIX pacnpefenuTenbHbIX
Lwkachax 1 BETPOBbIX 3HEProyCTaHOBOK. [iNsi TOYHOro PerynMpoBaHns TeMnepaTypbl B pacnpeaeniTensHoM
wkachy HarpeBaTenbHbIM NPUGOPOM AOIKEH YNPaBNATL BHELLHWIA TepMocTaT.

Yka3aHUsi N0 MOHTaXY U TeXHUKe 6e30MacHOCTU:

1. Mpu noakntoYeHn HarpeBaTenbHoro npubopa cneayeT cobntoaaTth cylecTsyoLme B Balueii ctpaHe
npeanucanms. MoakmnioyeHre MOXET NMPOU3BOANTB TOMLKO KBANMMULIMPOBaHHLIN CeLmanbHbIA NepcoHarn.

2. Mo npuymHam TexHuku 6e30nacHOCTM 1 ANs ONTUMArbHOW LIMPKYNAuuM Bo3ayxa creayet cobniogate

paccTosiH/e O COCEAHMX Y3MOB 1 NPOBOAOB MO BCEM CTOPOHAM B MUHUMYM 50 MM.

[nsi HarpeBaTenbHbIX NPMBOPOB C BEHTUNSTOPHLIM NMPUBOAOM criefyeT cobnogaTb paccTtosiHue B 100

MM B obnacTtu 3abopa U BblayBaHWS.

[ins nyyLwero “cnonb3oBaHWs Tenna cneayeT ycTaHaBNMBaTL HarpeBaTenbHbIA NPUGOP B HUXKHEN

4acTu pacnpefenuTenbHOrO Lkada BepTUKarnbHO (MOAKIUEHEM BHU3).

HarpeBaTenbHble Npubopbl ¢ cobcTBEHHON KOHBEKUMEN (6e3 BEHTUNATopa) He BKNoYaTh

nocnesoBaTesnbHo.

[ins HarpeBaTenbHbIX NPUBOPOB C COBCTBEHHOW KOHBEKUME (6e3 BeHTUNATOpa) cneayeT oxuaaTb

ToKa BKIoYeHMs B 6 pa3 GonbLe HOMUHABHOTO.

OcTopoxHo: Manyyaemoe 1 kOHTaKkTHoe Tenno: HarpesaTtenbHbiii PUGOP Henb3st MOHTUPOBAaTL Ha

nerko BoCMnameHsIoLMecst MaTepuanb (1epeeo, nnactmMacca v np.).

HarpesatenbHble NpuGopbI BO BpEMs AKCMMyaTaunv HakpbIBaTb HEMb3s.

BanpeLaeTcs 3KCnNyaTUpoBaTh HarpeBaTenbHbIE MPUGOPbI B arpeCCHBHOM BO3[yXE OKpYXaloLLiel cpeabl.

HarpeBaternbHble NpuGopbI He HyXAaloTCst B 0GCAY)XMBaHUM U N0 NpUYMHamM 6e30nacHOCTH He

nopnexar pemoHTy. Ecnn HarpesaTenbHbI npuGop GonbLUe He HyXKeH, TO ero AOMKEH YTUNU3NPOBaThL

aBTOPW30BaHHbII CrieLanaMpoBaHHbIii NEPCOHan COrMacHO AECTBYIOLLMM NPenMCaHUsM Mo OXpaHe

OKpyXatoLLen cpeabl.

Harpes Bbilue ykasaHHoi Temnepatypbl T yMeHbLUAeT cpok cryx6bl: 400 W (AC): T> +50 °C
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